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O presente trabalho teve por objetivo formular uma Função de Penalização Energética (FPE) 
capaz de prever a quantidade de energia consumida nos sistemas de Dessulfurização de Gases 
de Combustão (FGD) de carvão mineral. Inicialmente, realizou-se a modelagem e a simulação 
de um sistema FGD por via úmida com calcário e comparou-se os resultados obtidos com os 
dados disponíveis em literatura para usinas termelétricas em operação. A próxima etapa 
consistiu da construção da Função de Penalização Energética (FPE) com a utilização do método 
de Planejamento de Experimento ou Design of Experimentes (DOE) Box-Behnken. A FPE foi 
formulada com base na variação de quatro parâmetros: temperatura de entrada dos gases de 
combustão, temperatura de saída dos gases limpos, eficiência de dessulfurização e a quantidade 
de SO2 presente nos gases de combustão. A resposta foi dada pelo parâmetro de observação 
denominado de razão de trabalho RT (kJ/mN3), que expressa a energia necessária para a remoção 
de dióxido de enxofre por unidade de volume de gases de combustão. A FPE foi formulada para 
três intervalos de eficiência de dessulfurização: (i) 97% a 100%; (ii) 97% a 99,99%; (iii) 97% 
a 99,5%, e o melhor resultado obteve diferença percentual máxima relativa entre a FPE e o 
modelo simulado de 1,86%. A análise dos parâmetros de controle constatou que a variação da 
temperatura dos gases de combustão e de saída dos gases limpos não exercem influência na RT, 
o que simplificou a FPE. A função simplificada chegou à máxima diferença percentual em 
relação ao modelo simulado de 1,41%.   
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ABSTRACT 
 
The present work aims to formulate an Energy Penalty Function (FPE) capable of predicting 
the energy consumption by a Flue Gas Desulfurization (FGD) system. Initially, a wet FGD with 
limestone system was modeled and simulated and results were compared to the available data 
for coal-fired power plants in the literature. The next stage was to develop an Energy Penalty 
Function (FPE) using the Design of Experiments (DoE) Box-Behnken method. The FPE was 
formulated with four parameters: inlet temperature of flue gases, outlet temperature of clean 
gases, efficiency of SO2 removal and SO2 content.  The answer was the Work Ratio RT 
(kJ/mN³), which represents the energy required to remove the sulfur dioxide from flue gas unit 
volume. The FPE was formulated for three desulfurization efficiency intervals: (i) 97% to 
100%; (ii) 97% to 99,99%; (iii) 97% a 99,5% and the best result had a percentage difference of 
1,86% between the function and the simulated model. The analysis of the control parameters 
identified that the inlet and outlet temperature variation does not influence the RT, which led to 
a simplified of the FPE. The simplified function reached a maximum percentage difference of 
1,41% between the function and the simulated model.  
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A geração de energia elétrica por fontes térmicas no país cresceu de 4% para 23% 
desde 1990. As termelétricas, as quais incrementaram sua participação no mercado de 
energia elétrica devido à falta de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, servem 
como um backup para altos consumos (ESTADÃO, 2017).  
Fontes de energia com flexibilidade operacional e independência de variações 
climáticas são necessárias para garantir a segurança energética do país, tal como 
termelétricas. Nesse cenário, tecnologias como os sistemas de Dessulfurização de Gases 
de Combustão ou Flue Gas Desulfurization (FGD) consistem em ótimas ferramentas 
capazes de atenuar potenciais impactos ao meio ambiente, evidenciados pela composição 
química do combustível. O consumo dos sistemas FGD nas usinas termelétricas se reflete 
nos seus custos operacionais, o que torna de extrema valia o conhecimento da influência 
dos parâmetros de operação e a repercussão da variação desses parâmetros na energia 
requerida (BRASIL ENERGIA, 2014). 
Muitos autores (BROGREN; KARLSSON, 1997; KIIL; MICHELSEN; DAM-
JOHANSEN, 1998; OLAUSSON; WALLIN; BJERLE, 1993; WARYCH; 
SZYMANOWSKI, 2001) já modelaram sistemas de dessulfurização de gases de 
combustão focados especificamente nas reações químicas que ocorrem nos absorvedores 
(equipamento do sistema em que ocorre a retirada química do enxofre dos gases de 
combustão). 
Feng e colaboradores (2014) avaliaram comparativamente o ciclo de vida para as 
tecnologias de dessulfurização dos gases de combustão em leito fluidizado ou Circulating 
Fluidized Bed Flue Gas (CFB-FGD) e dessulfurização de gases de combustão por via 
úmida com calcário ou Wet Flue Gas Desulfurization (WFGD), reportando um consumo 
total do WFGD igual a 6150 kW. Por sua vez, Tsumita et. al. (2007) descreveram em 
detalhes o consumo de energia da planta de WFGD da Usina Térmica Waigaoqiao, em 
funcionamento na China, mostrando um consumo total de 6840 kW. Sargent&Lundy 
(2002), Gansley (2008) e Wu et al. (2017) reportam um consumo total do WFGD de 9056 
kW, 11464 kW e 7204 kW, respectivamente.  
Poullikkas (2015) realizou a comparação de diferentes tecnologias de FGD 
disponíveis no mercado, ao contrário dos estudos mostrados no parágrafo anterior, em 




de capital e operação dos vários métodos apresentados. O sistema WFGD foi apontado 
como tecnologia predominante por apresentar gesso como subproduto comercializável 
frente a outras tecnologias similares que necessitam destinação de seus subprodutos. 
Rubin e Nguyen (1978) estudaram a influência dos parâmetros do sistema FGD 
no consumo energia utilizando-se de análises de sensibilidade individuais para dez 
parâmetros de controle, o que causou variações no consumo de energia de 2,5% a 6,1% 
da produção bruta da planta.  
Vide o exposto neste referencial, há falta de uma previsão da penalização 
energética em função de dados operacionais, como o impacto gerado pela substituição de 
combustíveis com diferentes conteúdos de enxofre. O presente trabalho teve por objetivo 
formular uma Função de Penalização Energética (FPE) capaz de prever a quantidade de 
energia consumida nos sistemas de Dessulfurização de Gases de Combustão (FGD) de 
carvão mineral. A FPE foi proposta em função dos parâmetros de operação do processo 
de dessulfurização e de combustão, por meio da análise de influência individual e o efeito 
conjunto dos fatores sobre as variáveis de resposta. 
 
2 REREFENCIAL TEÓRICO 
 
Para facilitar o entendimento do tema, foram apresentados nos tópicos a seguir 
conceitos fundamentais relacionados ao trabalho.  
 
2.1 Sistema de Dessulfurização de Gases de Combustão 
 
O controle da emissão de dióxido de enxofre devido à combustão de combustíveis 
que contêm enxofre em sua composição em usinas termelétricas dispõe de uma gama de 
tecnologias que garantem a eficiência necessária. As opções incluem substituição por 
combustíveis com menor conteúdo de enxofre, dado que todo o enxofre presente será 
convertido em SO2, remoção dos contaminantes do combustível antes da queima, 
tratamento dos gases pós combustão e diluição dos gases efluentes (ORTIZ, 2010; 
TISSOT, 2010).  
Dentre as tecnologias para reduzir a concentração de dióxido de enxofre dos gases 
de combustão encontram-se os sistemas de dessulfurização de gases de combustão ou 
Flue Gas Dessulfurization (FGD), os quais podem ser classificados em úmidos ou secos 




2.1.1 Dessulfurização de Gases de Combustão por Via Úmida 
 
Nos processos por via úmida, os gases de combustão reagem com uma pasta 
alcalina no tanque absorvedor, usualmente de cal (óxido de cálcio, CaO) ou calcário 
(rocha sedimentar composta majoritariamente por carbonato de cálcio, CaCO3). No ano 
de 2007, a tecnologia de dessulfurização por via úmida com utilização de calcário obteve 
uma posição dominante chegando a 90% dos casos em usinas termelétricas a carvão 
(FENG et al., 2014).  
 O presente trabalho abordou a dessulfurização por via úmida com calcário por se 
tratar do processo de dessulfurização mais utilizado. O fato se deve ao baixo custo, alta 
eficiência de captura de enxofre e por resultar em um produto com valor agregado (gesso) 
(SANTOS, 2007; SRIVASTAVA; JOZEWICZ; SINGER, 2001).   
Nesse sistema, os gases de combustão já passaram por tratamento e chegam livres 
de material particulado para serem encaminhados ao tanque de reação ou tanque 
absorvedor, no qual permanecem pelo tempo de residência necessário para que ocorra a 
reação. A concentração de sólidos, reagentes e o tempo de residência são fundamentais 
para garantir a confiabilidade do sistema (SANTOS, 2007; SRIVASTAVA; JOZEWICZ; 
SINGER, 2001).  
A técnica mais aplicada é a pulverização contracorrente, em que a distribuição do 
reagente na forma líquida ocorre através de jatos aspersores em diferentes níveis do 
absorvedor (KIIL; MICHELSEN; DAM-JOHANSEN, 1998). 
 
2.2 Operações e Equipamentos 
 
Nesta seção são detalhados os sistemas de agitação e o tanque absorvedor por 
serem os principais componentes do sistema FGD.  
 
2.2.1 Sistemas de Agitação 
 
Segundo Uhl e Gray (1966) a agitação é aplicada a operações que visam reduzir 
não uniformidades ou gradientes na composição, propriedades ou temperatura em relação 
à massa total. Quando se trabalha com sistemas de agitação, o objetivo é fazer com que 




Os sistemas de agitação são formados por um tanque, um ou mais impelidores e, 
não obrigatoriamente, chicanas. Alguns tanques contêm serpentinas ou camisas para a 
troca de calor. Os processos de mistura são fortemente influenciados pela geometria do 
tanque, que podem ditar a seleção do impelidor e seu desempenho de mistura (SILVA, 
2002).  
O impelidor, também chamado de agitador ou misturador, é o equipamento 
responsável por promover a agitação do tanque. A seleção do impelidor ocorre de acordo 
com a mistura que se deseja obter para o processo. O seu princípio de funcionamento 
ocorre através do uso de “pás” de diversas formas e tamanhos, fixas a um eixo girante 
(BARBOSA, 2004; SILVA, 2002). 
A potência requerida pelo impelidor é calculada através do grupo adimensional 
dado pelo número de potência Np (PERRY et al., 1999): 
 
𝑁𝑝 =  
𝑃
𝜌𝑁3𝐷5
      (1) 
 
onde D é o diâmetro do impelidor (m), N o número de revoluções por segundo (RPS), ⍴ 
e μ são a massa específica (kg/m3) e viscosidade (kg/ms) do fluido, respectivamente, e P 
é a potência (W).   
A partir da escolha da geometria do tanque e do tipo e número de impelidores, o 






      (2) 
 
Para valores de Reynolds maiores que 104 (Re>104) considera-se regime 
turbulento, enquanto que para Re<10 o regime é laminar (PERRY et al., 1999). A Figura 






Figura 1: Número de potência Np para diferentes tanques agitados em função do tipo de escoamento 
Fonte: PERRY et al.,1999. 
 
Observa-se que em escoamento laminar, o número de potência NP é inversamente 
proporcional ao número de Reynolds, o que reflete a predominância das forças viscosas 
sobre as forças inerciais. Em escoamentos turbulentos, onda há o predomínio das forças 
inerciais, o número de potência é praticamente constante (PERRY et al., 1999). 
Dentre os impelidores utilizados em larga escala, encontram-se as hélices. Seu uso 
é quase universal no estilo três lâminas (hélices marinhas), incluindo em sistemas FGD. 
São impulsores de velocidades relativamente alta, com escoamento axial (escoamento de 
descarga paralelo ao eixo do agitador) e fluidos de baixa viscosidade. As hélices 
praticamente não apresentam restrições quanto ao tamanho e a forma do tanque. Sob 
condições de regime turbulento e com quatro chicanas padrão, uma hélice marinha 
apresenta o número de potência igual a 0,35, de acordo com a Figura 2 (BATES; FONDY; 





Figura 2: Número de potência Np para diferentes tanques agitados em função do tipo de 
escoamento para casos específicos 
Fonte: ABBASZADEH et al., 2014. 
 
Na Figura 2, as letras correspondem a: (a) hélices marinhas; (b) turbinas de lâmina 
plana; (c) turbinas de disco com lâmina plana; (d) turbinas de lâmina curva; (e) turbinas 
de lâminas inclinadas; (g) turbinas de lâmina plana sem chicanas. 
 
2.2.2 Tanque Absorvedor 
 
Segundo modelos retratados em literatura (BROGREN; KARLSSON, 1997; 
OLAUSSON; WALLIN; BJERLE, 1993; WARYCH; SZYMANOWSKI, 2001) o tanque 
absorvedor é considerado um reator contínuo de tanque agitado, também chamado de 
Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR). Em condições de agitação adequadas, a 
concentração, a temperatura e a taxa de reação desse tipo de reator são uniformes e supõe-
se que o efluente tem as mesmas propriedades da mistura reacional contida no tanque 
(PERRY et al., 1999). 
O processo que ocorre no tanque absorvedor é regido por três reações parciais, 
sendo essas a reação de absorção, Eq. (3), a reação de neutralização, Eq. (4), e a reação 
de oxidação, Eq. (5) (ALVES, 2013).  
 





CaCO3 + H2SO3 → CaSO3 + CO2 + H2O     (4) 
 
CaSO3 +½ O2 + 2H2O → CaSO4 ∙ 2H2O    (5) 
 
Essa sequência de equações parciais pode ser descrita na forma da seguinte 
equação global: 
 
CaCO3 + SO2 + 2H2O + ½ O2 → CaSO4 ∙ 2H2O + CO2  (6) 
 
Com base nas entradas molares de carbonato de cálcio, dióxido de enxofre, água 
e oxigênio, a reação irreversível produz gesso dihidratado e dióxido de carbono (ALVES, 
2013). 
 
2.3 Planejamento de Experimento Box-Behnken 
 
O Planejamento de Experimento ou Design of Experiments – DoE, é uma 
ferramenta estatística que permite a obtenção de valores otimizados para as variáveis de 
um processo e a análise do efeito conjunto das variáveis de controle nas variáveis de 
observação (SOUZA, 2002; LORENZEN; ANDERSON, 1993). As variáveis de controle 
são definidas no início do experimento e as variáveis de observação são a resposta do 
sistema às variáveis de entrada. Na formulação do DoE, cada variável de entrada é 
definida em níveis, que são os valores máximos e mínimos que ela atingirá no processo. 
As réplicas se caracterizam como a repetição do experimento sob as mesmas condições, 
e os blocos são uma variável categórica que explica a variação na variável de observação 
que não é causada pela alteração dos fatores (MINITAB, 2017).  
Dentre as metodologias disponíveis, destaca-se o método Box-Behnken, que é 
realizado com 3 níveis de magnitude para análise das superfícies de resposta. Os modelos 
são formados por meio da combinação de uma análise fatorial 2k com projetos de blocos 
incompletos. Entre suas principais vantagens se sobressai a necessidade de poucos testes, 
a simplicidade de cálculo dos parâmetros e o fato de não requerer muitos níveis para as 
variáveis do modelo. A Figura 3 representa um Planejamento de Experimento Box-





Figura 3: Planejamento de Experimento Box-Behnken para 3 fatores 
 
Fonte: LORENZEN; ANDERSON, 1993. 
 
O modelo permite a identificação de superfícies não lineares além de não trabalhar 
com a combinação de todas as variáveis em pontos extremos (cantos do cubo), o que evita 
custos elevados e possíveis limitações físicas (LORENZEN; ANDERSON, 1993).  
O número de experimentos N requeridos no Planejamento de Experimento Box-
Behnken é função do número de fatores k e do número de pontos centrais CO, e é definido 
de acordo com a Eq. (7) (FERREIRA et al., 2007):  
 
𝑁 = 2𝑘(𝑘 − 1) + 𝐶𝑜     (7) 
3 METODOLOGIA 
 
Os procedimentos metodológicos são descritos nas seções que seguem.   
 
3.1 Modelagem do dessulfurizador 
 
O modelo de simulação para um sistema FGD já estava em desenvolvimento no 
Laboratório de Ensaios Térmicos e Aerodinâmicos (LETA) da UFRGS, conforme 
Tomazi et al. (2017). O sistema inicialmente proposto teve seus resultados comparados 
com os dados de uma planta da ALSTOM de 600 MW. Os equipamentos considerados 
na modelagem do sistema FGD foram o compressor de ar, agitadores do tanque de mistura 
de pasta de calcário e de pasta de gesso, tanque absorvedor, ventilador, moedor, dez 




absorvedor, componente mais complexo do sistema, conta com um sistema de agitação, 
bomba de recirculação, jatos aspersores e um eliminador de névoas.  
Frente ao modelo inicial, realizou-se a inclusão da eficiência variável de retirada de 
SO2 da corrente de gases de combustão, adicionou-se a bomba demister, responsável por 
enviar água para o eliminador de névoas, e remodelou-se os agitadores do tanque de 
mistura de pasta de calcário e de pasta de gesso, bem como o tanque absorvedor. O 

















Figura 4: Diagrama do sistema de dessulfurização de gases de combustão 
 








O sistema modelado pode ser analisado em 3 processos fundamentais: (i) 
preparação do reagente; (ii) absorção do SO2 e (iii) secagem do gesso, seguindo a 
numeração de suas correntes principais.  
 
3.1.3 Preparação do Reagente 
 
A preparação do reagente inicia com a admissão do calcário no moinho de bolas 
(5), para que atinja a granulometria adequada. Segundo Santos (2007), calcários com 
granulometrias finas (85% da massa total menor que 45 μm) tem maior reatividade, o que 
reduz a quantidade requerida e os resíduos produzidos.   
Após a moagem, o calcário é enviado ao tanque de pasta de calcário (6) e 
misturado com água (8) até formar uma mistura denominada pasta de calcário ou slurry, 
com massa específica de aproximadamente 1125 kg/m3 (ALVES, 2013). A pasta de 
calcário (9) é encaminhada para o tanque absorvedor (10), onde reagirá com os gases de 
combustão.  
 
3.1.4 Absorção de SO2 
 
Em processos de dessulfurização por via úmida com calcário, a absorção do 
dióxido de enxofre no tanque absorvedor resulta em gases saturados com água e gesso 
dihidratado. A reação ocorre através de oxidação natural do enxofre (Eq. (5)), entretanto, 
a injeção de ar diretamente na base do tanque desloca o equilíbrio da reação de oxidação 
(Eq. (5)) e favorece a produção de gesso. Água de resfriamento é adicionada para auxiliar 
no controle da temperatura interna do tanque (ALVES, 2013; SRIVASTAVA et al., 
2001).  
O processo de absorção do SO2 é apresentado na Figura 5. O fluxo de calcário 
pastoso com oxigênio recebe a cor azul, a pasta de gesso é simbolizada pela cor verde, 
enquanto os jatos aspersores aparecem na cor laranja. O eliminador de névoa é 









Figura 5: Diagrama ilustrativo do tanque absorvedor 
Fonte: do autor 
 
Os gases de combustão são admitidos no tanque absorvedor (4) ao mesmo tempo 
em que é adicionada a pasta de calcário (10), ar comprimido (12) e água de resfriamento 
(14). A pasta de calcário e oxigênio (15) é aspergida por meio de jatos (16) no ambiente 
com gases de combustão admitidos em contracorrente (4), que força a absorção do 
dióxido de enxofre pela pasta de calcário. Os gases limpos resultantes do processo (17) 
passam pelo eliminador de névoas, que retém os líquidos arrastados pelos gases. A 
descarga de gases filtrados (17) é aquecida após a passagem por um trocador de calor 
(18), e conduzida para o meio ambiente pela chaminé. O sulfato de cálcio ou gesso 
dihidratado resultante do processo (19) segue para a etapa de secagem. 
A equação global que rege o sistema está descrita na Eq. (6), entretanto, nem todo 
o enxofre presente nos gases de combustão é retido no tanque absorvedor. De acordo com 
a eficiência de dessulfurização, parte é arrastada para a atmosfera junto aos gases limpos. 
A equação da reação global de dessulfurização baseada na eficiência do sistema é 
apresentada a seguir: 
 
(nCO2CO2+ nH2OH2O+nN2N2+nSO2SO2)+nSO2CaCO3 + 2nSO2H2O + ½ nSO2(O2+ 3,76N2) → η.nSO2CaSO4 ∙ 
2H2O +(nSO2+nCO2)CO2+(nN2+1,88nSO2)N2+nH2OH2O+nSO2(1-η)SO2   (8) 
 
O processo foi dimensionado para retirar a quantidade de SO2 presente nos gases 




mistura, pode-se calcular as frações correspondentes dos reagentes calcário, água e 
oxigênio. Na Eq. (8) os valores de n são os coeficientes estequiométricos definidos a partir 
da composição dos gases de combustão e η a eficiência de dessulfurização. Os gases de 
combustão são calculados considerando combustão completa do carvão, com quantidade 
de ar estequiométrica, e são previstos pelos quatro primeiros termos entre parênteses da 
Eq. (8). 
O balanço de massa do tanque absorvedor é dado pelas Eq. (9) à (11), conforme 
segue. 
 
∑ 𝑚𝑖 = ∑ 𝑚𝑗𝑗=𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑖=𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎      (9) 
 
∑ 𝑚𝑖 = 𝑚(4) + 𝑚(14) + 𝑚(10) + 𝑚(12) + 𝑚(28)𝑖=𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎    (10) 
 
∑ 𝑚𝑗 = 𝑚(19) + 𝑚(17) + 𝑚(á𝑔𝑢𝑎)𝑗=𝑠𝑎í𝑑𝑎    (11) 
 
A Eq. (10) determina o somatório das vazões mássicas de entrada no tanque 
absorvedor, formado pelos gases de combustão (4), água de resfriamento (14), pasta de 
calcário (10), ar comprimido (12) e gesso residual (28). Em relação a Eq. (11), define-se 
o somatório das vazões mássicas de saída, que engloba o gesso dihidratado (19), os gases 
limpos (17) e água, que sai junto ao gesso dihidratado.   
Seguindo os mesmos pressupostos do balanço de massa, têm-se o balanço de 
energia do tanque absorvedor na Eq. (12): 
 
𝑄 = 0 = 𝜀∆𝐻𝑟𝑒𝑎çã𝑜





   (12) 
 
O tanque absorvedor é considerado adiabático e o modelo assume que o processo 
ocorre à temperatura controlada To. A reação é exotérmica, o que faz com que a variação 
da entalpia seja negativa, e o parâmetro Ɛ indica a extensão da reação, sendo igual a 1 







3.1.5 Secagem do Gesso 
 
O gesso dihidratado (19) resultante do processo de absorção é bombeado para o 
hidrociclone (20) para a primeira etapa de secagem. No hidrociclone ocorre a separação 
inicial sólido-líquido e um sistema secundário de filtro a vácuo é responsável pela 
remoção final de água. O produto rejeitado no filtro a vácuo (23) e no hidrociclone (22) 
segue para o tanque de pasta de gesso, enquanto a parte sólida recuperada é encaminhada 
para armazenamento no silo de gesso (24). O conteúdo do tanque de pasta de gesso passa 
pelo segundo hidrociclone (30), de onde a água é enviada para tratamento (32), e o gesso 




Três agitadores estão presentes no sistema: o agitador do tanque de calcário, o 
agitador do tanque de pasta de gesso e o agitador do tanque absorvedor. O 
dimensionamento dos agitadores no presente trabalho seguiu duas linhas distintas, uma 
para os tanques de pasta de calcário e de gesso e outra para o tanque absorvedor.  
A usina termelétrica de Charqueadas - RS1, utiliza um tanque de mistura com 
razão de potência por volume igual a 126,1 W/m3. A razão potência por volume define a 
intensidade de agitação e não apresenta grande variação dentro do mesmo processo, por 
este motivo, o tanque de pasta de calcário e o tanque de pasta de gesso foram modelados 








]      (13) 
 
Conhecido o volume do tanque, a potência é calculada a partir da Eq. (13). Desta 
forma, definiu-se uma condição padrão2 com base nos dados disponíveis para 
determinação do volume do tanque. Esta condição padrão foi baseada no fato de que para 
uma vazão de 0,016 m3/s o volume do tanque é de 22 m3, sendo assim, para outras 
                                                          
1 Informação fornecida pela empresa Engie. 




condições de operação considerou-se o volume como linearmente dependente da 
condição padrão.  
O tanque absorvedor, conforme descrito na seção 2.2.2, foi modelado como um 
CSTR ideal, em que se têm estado estacionário e velocidade uniforme (perfeitamente 
agitado). A primeira etapa da modelagem do tanque absorvedor consistiu na determinação 
do seu volume Vtanque (m3), dado pela Eq. (14), baseado na vazão de enxofre ?̇?SO2 (mN3/s) 
a ser tratada, segundo Eq. (15): 
 
?̇?𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = ?̇?𝑆𝑂2𝑡𝑟𝑒𝑠               (14) 
 
 ?̇?𝑆𝑂2 = ?̇?𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑓𝑟𝑎çã𝑜𝑠𝑜2      (15) 
 
em que ?̇?gases é a vazão de gases de combustão (mN3/s), fraçãoSO2 é a fração molar de 
dióxido de enxofre presente nos gases de combustão e tres o tempo de residência (s). O 
tempo de residência da reação, segundo Perry et al. (1999), é de 12 segundos. 
Calculado o volume do tanque, utilizou-se a Eq. (1) para determinação da potência 
consumida pelo agitador. O número de potência NP para condições de regime turbulento 
é constante e igual a 0,35 para o impelidor selecionado (hélice marinha). O diâmetro do 
impelidor foi definido como 1/3 do diâmetro do tanque, de acordo com Perry et al. (1999). 
Por sua vez, a massa específica da mistura presente no tanque absorvedor ⍴absorvedor, foi 
considerada como a média ponderada dos componentes da mistura. As massas específicas 
são dadas por ⍴gasescombustão (1,325 kg/m3), ⍴água (997 kg/m3), ⍴slurry (1125 kg/m3) e ⍴gesso 
(1521,84 kg/m3) (ALVES, 2013; PERRY et. al., 1999). 
Para simulação do sistema FGD utilizou-se o software Engineering Equation 
Solver (EES) ®3, um programa de solução de equações capaz de resolver numericamente 
sistemas de equações algébricas não lineares acopladas.  
A Figura 6 apresenta a visão geral do sistema com os parâmetros de operação, as 
variáveis de entrada e as variáveis de saída por meio de um diagrama de blocos. 
  





Figura 6: Diagrama de blocos do modelo de sistema FGD simulado 
Fonte: do autor 
 
Dois parâmetros importantes foram calculados para análise do sistema, sendo eles a 
razão de trabalho RT e o impacto na geração da usina IG. A razão de trabalho RT é dada 











3 ]      (16) 
 
sendo ?̇? o consumo total do sistema FGD e ?̇? a vazão volumétrica dos gases de 
combustão.  








100[%]    (17) 
 
em que ?̇? é o consumo total do sistema FGD e C a capacidade nominal da usina, e 
representa quanto da energia gerada é gasta para manter o sistema FGD em 
funcionamento. 
 
3.2 Planejamento de Experimento Box-Behnken 
 
O método de Planejamento de Experimento Box-Behnken foi escolhido para 
avaliar os parâmetros que exercem influência significativa nas variáveis de resposta do 
modelo. Os parâmetros de controle e de observação são relativos ao volume de controle 





Figura 7: Volume de controle do modelo FGD 
Fonte: do autor 
 
Para o modelo proposto, os parâmetros de controle ou variáveis de entrada são a 
temperatura de entrada dos gases de combustão Te (°C), a temperatura de saída dos gases 
limpos Ts (°C), eficiência de captura de enxofre do sistema η (%) e dióxido de enxofre 
presente nos gases de combustão x (fração molar). Os parâmetros de observação do 
sistema, ou variáveis de saída são a razão de trabalho e a quantidade de gesso formada 
por volume de gases de combustão.  
Uma série de testes foram realizados a partir do modelo proposto em simulação, 
o que permite observar a reação do sistema as mudanças dos parâmetros de controle.  
Buscou-se ter como base dados existentes na literatura para plantas em operação de 
sistemas WFGD com calcário. Segundo Tsumita et al. (2007), a temperatura dos gases de 
combustão na entrada do sistema WFGD na central térmica de Waigaoqiao é de 127 ºC, 
enquanto outras usinas operam com temperaturas de 137 ºC a 148 ºC. A temperatura de 
operação do sistema e saída dos gases de combustão varia de 55 ºC a 65ºC4. A eficiência 
de dessulfurização das usinas é, de forma geral, a partir de 98% (KENNEY et al, 2011; 
CASTELLAN; CHAZAN; D'ÁVILA, 2003; SARGENT&LUNDY, 2003). 
A partir da análise das variáveis significantes, o método possibilita a formulação 
de uma função que sintetiza o observado nos testes e permite calcular os parâmetros de 
observação por meio de uma equação algébrica.  
                                                          




Para simulação do modelo de Projeto de Experimento Box-Behnken utilizou-se o 
software Minitab 18®, um programa voltado para fins de análise estatística de dados.  
 
4 VERIFICAÇÃO DO MODELO 
 
Nesta seção é apresentada a comparação dos resultados obtidos com o modelo 
simulado para sistemas FGD com usinas atualmente em operação.  
 
4.1 Sistema de Dessulfurização de Gases de Combustão 
 
A qualidade do carvão utilizado como combustível na usina termelétrica , 
juntamente com os parâmetros de operação do processo de combustão, determina a 
composição dos gases de combustão que chegam ao sistema de dessulfurização. Duas 
qualidades de carvão foram escolhidas para este trabalho. O primeiro, denominado carvão 
1, é um carvão de baixa qualidade e alto conteúdo de enxofre, característico da Região 
Sul do Brasil (FALLAVENA, 2011). O carvão 3 é caracterizado como um carvão de alta 
qualidade, utilizado pela empresa ALSTOM (KENNEY et al; 2011). Uma composição 
não encontrada na literatura foi proposta no presente trabalho, chamado aqui de carvão 2, 
para testar situações intermediárias (MARRECO; PEREIRA JUNIOR; TAVARES, 
2006). 
A composição dos gases de combustão foi calculada por meio de uma rotina 
desenvolvida no Laboratório de Ensaios Térmicos e Aerodinâmicos (LETA) com o EES®, 
baseada no balanço estequiométrico de reagentes e produtos, para determinação da 
quantidade de mol presente em 100 kg de combustível com umidade total percentual de 
16% em massa, considerando-se combustão completa sem excesso de ar. O número de 
moles foi calculado dividindo-se a massa de cada componente pela sua massa molecular 
(HILSDORF et al., 2003). 
A Tabela 1 sumariza as informações relativas à composição química do 









Tabela 1: Análise Química dos Carvões 
 Composição (percentual em massa, b.s.) Gases de combustão (kmol, b.u.) 




35,29 2,20 1,46 10,56 0,60 49,89 2,468 1,805 11,920 0,277 
Carvão 2 45,05 2,97 8,50 6,34 0,65 36,49 3,151 2,126 13,980 0,166 
Carvão 3 
(KENNEY 
et al, 2011) 
54,81 3,74 14,52 0,28 0,79 25,86 3,833 2,447 15,96 0,007 
Fonte: do autor. 
 
A Tabela 2 apresenta quatro cenários comparativos do modelo simulado com 
alternação das variáveis de entrada, conforme diagrama de blocos da Figura 6. Os três 
primeiros cenários variam a qualidade do carvão utilizado na usina, conforme Tabela 1, 
enquanto o último cenário varia a eficiência dos equipamentos. A vazão dos gases de 
combustão foi calculada por meio da lei dos gases ideais, enquanto que a capacidade da 
usina prevê o consumo de 100 kg/s de combustível em todos os cenários.  
                                                                                                                                                                                                                             










Capacidade da Usina C (MW) 405 510 740 740 
Vazão gases de combustão (m3N/h)  1,33E+06 1,57E+06 1,79E+06 1,79E+06 
Temperatura de entrada dos gases 
de combustão (°C) 
140,00 140,00 140,00 140,00 
Temperatura de saída dos gases 
limpos (°C) 
62,50 62,50 62,50 62,50 
Carvão 1 2 3 3 
Eficiência dos equipamentos (%)* 65,00 65,00 65,00 85,00 
Eficiência do Sistema (%) 98,00 98,00 98,00 98,00 
Consumo total do sistema FGD 
(kW) 
8710 8475 7586 5580 
Razão de trabalho RT (kJ/m3) 23,58 19,43 15,26 11,68 
Impacto na geração da usina IG (%) 2,15 1,66 1,02 0,75 
*Bombas, agitadores e compressor.  
Fonte: do autor. 
 
A Tabela 2 tem por objetivo principal apresentar a resposta do sistema à variação 
dos parâmetros de entrada, tendo como principais parâmetros de saída o impacto na 
geração da usina (IG), consumo total do sistema FGD e a razão de trabalho (RT). 
A descrição do primeiro cenário é apresentada na Tabela 3, com o valor de 




Tabela 3: Consumo por equipamento do sistema - Cenário 1  
Equipamento Consumo (kW) Impacto no Consumo Total 
Bombas 4341,50 49,84% 
Ventilador 1606,00 18,44% 
Compressor de ar 1255,00 14,41% 
Tanque absorvedor 1211,00 13,90% 
Moedor  275,20 3,16% 
Agitador 2 12,51 0,14% 
Agitador 1 9,22 0,11% 
Total: 8710,43 100,00% 
Fonte: do autor. 
 
Os grandes responsáveis pelo consumo do sistema FGD são as bombas, o 
compressor de ar, o tanque absorvedor e o ventilador. A somatória da potência consumida 
pelas 10 bombas em operação chega a quase 50% do consumo total do sistema. Por outro 
lado, ao analisar os equipamentos de forma individual, o ventilador ganha destaque 
devido ao consumo de quase 20%, enquanto o compressor de ar e o tanque absorvedor 
consomem aproximadamente 15% cada. O alto consumo do tanque absorvedor era 
esperado, por se tratar do principal equipamento da planta. Na sequência, seguem os 
equipamentos de menor impacto. 
A Tabela 4 apresenta as condições de operação de cinco diferentes usinas WFGD 


















Tabela 4: Dados de 5 usinas com sistemas de dessulfurização em operação 
 TSUMITA 











 Usina 1 Usina 2 Usina 3 Usina 
4 
Usina 5 
Capacidade da Usina (MW) 600 500 600 1200 600 
Vazão gases de combustão ent. 
(m3N/h) 
2,44E+06 2970 3,57E+06 - 2,11E+06 
Temperatura de entrada dos gases 
de combustão (°C) 
127,0 148,8 - - - 
Temperatura de saída dos gases 
limpos (°C) 
- 54,4 - - - 
Quantidade de Enxofre - alta alta - - 
Eficiência dos equipamentos (%) - 85 87 - 90 - - 
Eficiência do Sistema FGD (%) - 98 98 - - 
Consumo total do FGD (kW) 6840 9056 11464 7204 6150 
Razão de trabalho (kJ/mN3)* 10,09 10976,97 11,57 13,84 10,48 
Impacto na geração da usina IG 
(%)* 
1,14 1,81 1,91 0,60 1,02 
* Os valores reportados foram calculados pelo autor com base nas equações (16) e (17) 
Fonte: do autor. 
 
O conjunto incompleto de variável de dados é consequência da ausência de 
informações nas referências utilizadas. Ressalta-se, por exemplo, que a composição do 
carvão e dos gases de combustão não estavam disponíveis em nenhuma dessas 
referências. Esses fatores prejudicaram a comparação direta entre estas usinas. 
As cinco usinas apresentam comportamento semelhante para o sistema FGD em 
operação. O único dado discrepante é a vazão de gases de combustão na Usina 2, que 
apresenta valor extremamente baixo. Por esse motivo, a razão de trabalho está acima da 
média, embora o impacto do sistema FGD no consumo da usina se mantenha dentro da 
faixa esperada.  
Ao comparar os cenários previamente simulados neste trabalho (Tabela 2) com os 
dados de referência (Tabela 4), observa-se que os resultados estão de acordo e que o 
quarto cenário é o que melhor se aproxima das condições de saída dos sistemas de 
referência (Consumo total do FGD (kW), razão de trabalho (kJ/m3), impacto na geração 







5 CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE PENALIZAÇÃO ENERGÉTICA 
 
Nesta seção são apresentados todos os resultados das análises efetuadas no 
decorrer do trabalho. A primeira proposta de análise considerou a eficiência de 
dessulfurização à 100%. Na sequência, a eficiência de dessulfurização recebeu o valor 
máximo de 99,99% e por fim, de 99,5%. 
 
5.1 Planejamento de Experimento Box-Behnken 
 
A primeira etapa do Planejamento de Experimento consistiu na determinação das 
faixas de operação dos parâmetros de controle, baseada em valores obtidos na literatura. 
A Tabela 5 apresenta as variáveis de controle, bem como os limites adotados. 
 
Tabela 5: Faixa de variação dos parâmetros de controle do Planejamento de Experimento 
 Limite Inferior Valor Intermediário Limite Superior 
Tª entrada dos gases de combustão (°C) 120 140 160 
Tª saída dos gases limpos (°C) 45,0 62,5 80,0 
Eficiência de dessulfurização (%) 97,0 98,5 100,0 
SO2 presente nos gases de combustão 
(fração molar) 
0,0003 0,0085 0,0168 
Fonte: do autor. 
 
Os quatro parâmetros na Tabela 5 são utilizados na execução do DoE com Box-
Behnken, conforme apresentado na Tabela 6. 
 
Tabela 6: Modelo do Planejamento de Experimento 
Planejamento de Experimento: Box-Behnken 
Fatores: 4 Réplicas: 1 
Número de testes: 27 Testes totais: 27 
Número de blocos: 1 Pontos centrais 3 





No total, foram realizados 27 testes por simulação, de acordo com a Eq. (7). Por 
se tratar de um modelo de simulação sem prática experimental, não se trabalhou com 
estudo de repetição (réplicas) nem com blocos.  
 
5.1.1 Razão de Trabalho 
 
A primeira análise consistiu na influência individual dos parâmetros de controle 
na razão de trabalho RT, definida na Eq. (16). Os resultados são apresentados na Figura 8. 
 
Figura 8: Efeitos principais dos parâmetros de controle na razão de trabalho para eficiência de 
dessulfurização máxima de 100% 
Fonte: do autor 
 
A análise dos efeitos principais mostra que a variação da temperatura de entrada 
dos gases de combustão, e de saída dos gases limpos, não afetam a razão de trabalho. Em 
contrapartida, a razão de trabalho varia de forma estatisticamente significativa com a 
eficiência, parâmetro de maior efeito na variável de resposta. Como esperado, com o 
aumento da eficiência do sistema de dessulfurização maior o trabalho exigido por volume 
de gases de combustão. Nota-se ainda que RT é linearmente dependente da quantidade de 
dióxido de enxofre SO2, o que condiz com o previsto, uma vez que o sistema foi modelado 
de forma a se adequar à quantidade de enxofre presente nos gases de combustão.  
As interações entre os efeitos combinados dos parâmetros podem ser observadas 
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Figura 9: Interação entre os efeitos dos parâmetros sobre a razão de trabalho para eficiência de 
dessulfurização máxima de 100% 
Fonte: do autor 
 
A influência dos parâmetros é observada devido à sua forte contribuição às 
alterações na razão de trabalho. A variação da temperatura de entrada e de saída na RT 
não é estatisticamente significativa, mesmo que variando os parâmetros de forma 
conjunta. A eficiência e a quantidade de dióxido de enxofre influenciam de forma 
expressiva a RT, como esperado após os resultados apresentados na Figura 8. Ainda assim, 
percebe-se que mesmo combinada a outros parâmetros, a influência da eficiência é 
predominante. A interseção entre duas ou mais linhas do gráfico ocorre quando os 
parâmetros interagem mutuamente, entretanto, este não é o caso para a interação entre a 
eficiência e a quantidade de dióxido de enxofre.  
A próxima etapa do DoE consistiu em formular uma equação algébrica capaz de 
expressar a razão de trabalho RT com base nos parâmetros de controle do modelo.  Essa 
equação algébrica é chamada de Função de Penalização Energética (FPE). A FPE obtida 
para esta etapa do trabalho é apresentada na Eq. (18): 
 
𝑅𝑇 =  59751,2 +  0,01175 𝑇𝑒 −  0,0048 𝑇𝑠 −  1223,54 𝜂 +  247,7 𝑥 +   0,000019𝑇𝑒 ∗





A influência de cada parâmetro de controle é dada pelas variáveis individuais, 
enquanto que a interação entre variáveis é representada pelo produto cruzado dos 
parâmetros. Interações não influentes recebem coeficiente igual a zero, como é o caso da 
interação entre a temperatura de entrada e a temperatura de saída.  
A FPE com base na RT foi testada para faixas dos parâmetros de controle, o que 
possibilita a comparação dos valores obtidos com a FPE com os do modelo simulado.  O 
resultado é apresentado na Figura 10. 
 
Figura 10: Gráfico da razão de trabalho pela eficiência de dessulfurização 
Fonte: do autor 
 
Os parâmetros de controle obedeceram aos limites descritos na Tabela 5, e a 
eficiência foi escolhida como variável independente em função de sua relevância. Na 
Figura 10 percebe-se que os valores finais e iniciais das duas curvas são bastante 
próximos, entretanto, os valores intermediários apresentam divergência percentual 
relativa nos resultados de até 105,25%. A curva para o modelo simulado segue a mesma 
tendência de crescimento até valores de eficiência próximos a 100%, quando a RT sobe 
drasticamente. Por outro lado, a equação algébrica mantém a mesma tendência de 
crescimento durante toda a curva, o que faz com que a divergência percentual em 
eficiências próximas a 100% cresça de forma expressiva.  
Segundo conversas interpessoais com o Prof. Farenzena5, eficiências de 
dessulfurização máximas não chegam a atingir 100% de eficiência, pois os gases limpos 
sempre saem com uma concentração residual de enxofre. Dessa forma, a segunda etapa 
                                                          
5 Comunicação interpessoal com o Prof. Marcelo Farenzena, na Universidade Federal do Rio Grande do 




do Projeto de Experimento Box-Behnken considerou eficiência máxima de 
dessulfurização de 99,99%.  
Em função dessa observação, foi realizada uma nova análise da influência 
individual dos parâmetros de controle na RT.  Os resultados são apresentados na Figura 
11.  
 
Figura 11: Efeitos principais dos parâmetros de controle na razão de trabalho para eficiência de 
dessulfurização máxima de 99,99% 
Fonte: do autor 
 
Como observado na primeira análise, a variação da temperatura de entrada e de 
saída do modelo não afeta a RT. A eficiência se mantém como parâmetro mais influente, 
seguida da quantidade de dióxido de enxofre.  
As interações entre os efeitos combinados dos parâmetros podem ser observadas 
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Figura 12: Interação entre os efeitos dos parâmetros de controle sobre a razão de trabalho para 
eficiência de dessulfurização máxima de 99,99% 
Fonte: do autor.  
 
O comportamento da RT frente a alteração das variáveis de controle se manteve de 
acordo com o observado para a eficiência máxima de 100%. A variação da temperatura 
de entrada e de saída não exercem influência expressiva na razão de trabalho, enquanto 
que a eficiência e a quantidade de enxofre influenciam significativamente. 
Uma nova FPE foi formulada a partir das análises dos parâmetros de influência 
para eficiência de dessulfurização máxima de 99,99%. O resultado é dado pela Eq. (19):  
 
𝑅𝑇 = 26371,9 +  0,00767 𝑇𝑒 −  0,00324 𝑇𝑠 −  540,548 𝜂 +  229,3 𝑥 +   0,000004𝑇𝑒 ∗
𝑇𝑒 −  0,000007 𝑇𝑠 ∗ 𝑇𝑠 +   2,77085  𝜂 ∗ 𝜂 −  232,6 𝑥 ∗ 𝑥  −    0,0173 𝑇𝑠 ∗ 𝑥 +  2,230 𝜂 ∗ 𝑥         (19) 
 
A Figura 13 mostra o comportamento da RT em função da eficiência a partir dos 









Figura 13: Gráfico da razão de trabalho pela eficiência de dessulfurização 
Fonte: do autor. 
 
Os valores iniciais e finais das curvas se mantêm próximos, entretanto, o valor 
máximo da RT passa a ser de 26,62 kJ/m3. A diminuição no valor da RT para eficiência 
máxima de 99,99% fez com que a FPE fornecida pela Eq. (19) se ajuste melhor ao modelo 
simulado. A diferença percentual relativa entre os valores obtidos é de até 36,62%. 
Uma nova simulação para eficiência de dessulfurização máxima de 99,5% foi 
realizada, haja vista a expressiva diferença entre os resultados alcançados para a eficiência 
de dessulfurização máxima de 100% e 99,99%. A Figura 14 apresenta os resultados 
alcançados. 
 
Figura 14: Efeitos principais dos parâmetros de controle na razão de trabalho para eficiência de 
dessulfurização máxima de 99,5% 
Fonte: do autor. 
 
Em oposição ao observado nos casos anteriores, os resultados apontam para o 
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aproximadamente 100% causam um aumento drástico na quantidade de trabalho 
requerida, como foi possível observar nas seções anteriores. A variação das temperaturas 
de entrada e de saída dos gases de combustão se mantém como estatisticamente não 
significativos.  
As interações entre os efeitos combinados dos parâmetros são apresentadas na 
Figura 15. 
 
Figura 15: Interação entre os efeitos dos parâmetros de controle sobre a razão de trabalho para 
eficiência de dessulfurização máxima de 99,5% 
Fonte: do autor. 
 
A variação da temperatura de entrada e de saída na razão de trabalho não são 
estatisticamente significativas, apesar de se observar uma sutil diferença na interferência 
das temperaturas com a eficiência. O enxofre é a variável de controle mais influente na 
RT, o que se justifica pela ausência dos pontos extremos obtidos com eficiências muito 
próximas de 100%.  
Por fim, formulou-se uma nova FPE baseada em eficiências de dessulfurização 





𝑅𝑇 = 5760,44 +  0,01735 𝑇𝑒 −  0,00314 𝑇𝑠 −  118,884 𝜂 +  233,1 𝑥 +   0,000006 𝑇𝑒 ∗
𝑇𝑒 +  0,6144  𝜂 ∗ 𝜂 −  183,7 𝑥 ∗ 𝑥 −   0,000007 𝑇𝑒 ∗ 𝑇𝑠 − 0,0001 𝑇𝑒 ∗ 𝜂 −   0,0173 𝑇𝑠 ∗
𝑥 +   2,182 𝜂 ∗ 𝑥                  (20) 
 
A comparação dos resultados obtidos para a FPE e o modelo simulado é 
apresentada na Figura 16.     
 
Figura 16: Gráfico da razão de trabalho pela eficiência de dessulfurização 
 
Fonte: do autor 
 
A eficiência de 99,5% resultou em RT máximas de 15,37 kJ/m3, de modo que a 
Eq. (20) não sofreu influência dos dados extremos e conseguiu um ajuste melhor ao 
modelo. O modelo simulado e a FPE apresentam diferenças percentuais máximas de 
1,86%. 
A Eq. (20) foi formulada a partir das variáveis de controle apresentadas na Tabela 
5, entretanto, as análises desenvolvidas no decorrer desta seção mostraram que a variação 
da temperatura de entrada e de saída não influenciam significativamente a RT. À vista 
disso, as temperaturas de entrada (Te) e de saída (TS) foram substituídas na Eq. (20) por 
seus valores intermediários de 140 ºC e 62,5ºC, respectivamente. A FPE simplificada é 
representada pela Eq. (21):  
 
𝑅𝑇 = 5762,73 −  118,884 𝜂 +  233,1 𝑥 +  0,6144  𝜂 ∗ 𝜂 −  183,7 𝑥 ∗ 𝑥 −





Testes similares foram realizados para comparação da Eq. (20), Eq. (21) e o 
modelo simulado. Os resultados são apresentados na Figura 17. 
 
Figura 17: Gráfico da razão de trabalho pela eficiência de dessulfurização 
Fonte: do autor 
 
É possível observar que as curvas seguem a mesma tendência. As funções 
penalização dadas pela Eq. (20) e a Eq. (21) estão praticamente sobrepostas, o que 
comprova a veracidade das análises realizadas anteriormente. As divergências máximas 
relativas das Eq. (20) e (21) com os dados do modelo simulado são de 1,86% e 1,41%, 
respectivamente. A Eq. (21) apresentou divergências percentuais menores frente ao 
modelo simulado, o que se explica pelo fato de que a Eq. (20) respeita os pontos finais e 
iniciais do modelo, o que não ocorre com a Eq. (21). 
A Figura 18 apresenta a diferença percentual entre as FPE formuladas nas três 





Figura 18: Gráfico das diferenças entre a função penalização e o modelo simulado 
Fonte: do autor 
 
A Figura 18 exibe a evolução do ajuste das funções penalização energética. A Eq. 
(19), que considerou o intervalo da eficiência de 97% a 100%, chegou a diferença 
percentual máxima de 105,25%. Na segunda etapa, a diferença percentual não ultrapassou 
36,62%, menos da metade da diferença obtida anteriormente. Por sua vez, as Eq. (20) e 
(21) apresentaram diferenças percentuais máximas relativas de 1,86 e 1,41%, 
respectivamente, comprovando o ajuste ao modelo simulado. 
A Eq. (21) caracteriza-se como a FPE que melhor se ajustou ao modelo. 
Conhecida a eficiência do sistema e a quantidade de dióxido de enxofre presente nos gases 
de combustão, permite mensurar a quantidade de energia necessária para operação do 




A variável gesso representa a quantidade produzida desse produto por volume de 
gases de combustão, dada em (kg/mN3). Os resultados da influência dos parâmetros de 





Figura 19: Efeitos principais dos parâmetros de controle no gesso 
Fonte: do autor 
 
A análise dos efeitos principais indica que a variação da temperatura de entrada e 
de saída do modelo não afeta a quantidade de gesso formada. O mesmo comportamento 
é observado com a variação da eficiência, representada como uma linha reta no gráfico 
de eficiência versus gesso. Observa-se ainda que o gesso é linearmente dependente da 
quantidade de dióxido de enxofre nos gases de combustão, em concordância com o 
esperado, visto que o processo de remoção do enxofre resulta na formação de gesso. 
Dessa forma, a concentração de dióxido de enxofre apresenta influência positiva na 
quantidade de gesso, com o aumento da concentração de dióxido de enxofre aumenta-se 
a quantidade de gesso formada.   
As interações entre os efeitos combinados dos parâmetros podem ser observadas 
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Figura 19: Interação entre os efeitos dos parâmetros de controle sobre o gesso 
Fonte: do autor 
 
A interação dos parâmetros e a variação de forma conjunta não é significativa na 
variável de resposta Gesso, com exceção da quantidade de enxofre.  
O gesso é um resíduo do processo de dessulfurização de gases de combustão por 
via úmida com calcário, entretanto, possui valor comercial e serve como fonte de renda 




O presente trabalho foi realizado a partir de um modelo de simulação para 
sistemas de dessulfurização de gases de combustão que já estava em desenvolvimento no 
Laboratório de Ensaios Térmicos e Aerodinâmicos LETA da UFRGS. Esse modelo foi 
refinado para a inclusão da eficiência variável de retirada de SO2 da corrente de gases de 
combustão, e seu comportamento geral foi verificado frente a dados da literatura.  
Os resultados obtidos com o modelo do sistema FGD comprovaram que apesar da 
carência de dados sobre as usinas em funcionamento, o modelo se adequou aos resultados 
disponíveis na literatura. Foram simulados quatro cenários, dentre eles observou-se que 




referência. O consumo total do sistema FGD para o quarto cenário, apresentado na Tabela 
2, foi de 5580 kW, com razão de trabalho de 11,68 kJ/mN3 e impacto na geração da usina 
de 0,75%.  
O método de Planejamento de Experimento Box-Behnken foi empregado para 
analisar a influência dos parâmetros de entrada do modelo nas variáveis de resposta e 
gerar equações de ajuste que permitiram reproduzir o comportamento previsto pelo 
modelo de simulação. As entradas selecionadas foram a temperatura de entrada dos gases 
de combustão, a temperatura de saída dos gases limpos, a eficiência de dessulfurização e 
o dióxido de enxofre presente nos gases de combustão, e as variáveis de resposta foram a 
razão de trabalho e o gesso.  
Os resultados mostraram que a razão de trabalho respondeu principalmente às 
variações da eficiência e da quantidade de dióxido de enxofre, enquanto que a produção 
de gesso sofreu interferência positiva exclusivamente da quantidade de dióxido de 
enxofre. Tendo em vista parâmetros de projeto de uma planta de dessulfurização, torna-
se perceptível que o foco deve ser dado ao combustível utilizado e a eficiência do sistema. 
As simulações comprovam que a função de penalização se adapta bem ao modelo 
simulado para eficiências de 97% a 99,5%, e o melhor resultado para a diferença 
percentual máxima relativa entre os valores obtidos com o modelo simulado e a FPE foi 
de 1,41%. 
A Função de Penalização Energética foi elaborada a partir de parâmetros 
fundamentais de projeto, e sua importância se reflete no apoio à tomada de decisão em 
empresas do setor. A estimativa do impacto gerado no consumo de energia elétrica a partir 
da mudança do teor de enxofre do combustível ou da eficiência de dessulfurização 
necessária para cumprir a legislação ambiental vigente permite estimar o quanto essa 
mudança impactará nos seus custos de operação. O diferencial se apresenta na capacidade 
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